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Введение 

Настоящее обследование произведено с целью изучения технического 

состояния несущих и ограждающих конструкций после проведенной 

перепланировки и переустройства в габаритах квартиры № 2И, расположенной 

по адресу: г. Москва, ул. Усачева, дом 11. 

Техническое заключение выполнено в соответствии с: 

СП-13-102-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций 

зданий и сооружений», 

ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий», 

ВСН 57-88(р) «Положение по техническому обследованию жилых зданий», 

ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», 

МРР 2.2.07-98 «Методика проведения обследования зданий и сооружений при 

их реконструкции и перепланировке». 

В ходе проведения обследования технического состояния конструкций 

в квартире выполнены следующие работы: 

1) Установлена действительная конструктивная схема обследуемого здания; 

2) Выполнены измерения геометрических параметров здания, его 

конструкций, их элементов для определения их действительных геометрических 

характеристик; 

3) Проведен визуальный осмотр и техническое освидетельствование 

строительных конструкций здания. 

Общая информация по дому 

Дом жилой монолитный, серия: индивидуальный проект, 11-ти этажный, 

введен в эксплуатацию в 2019 году. 

Здание обеспечено следующими видами инженерного оборудования: 

вентиляцией, центральным отоплением, холодным и горячим водоснабжением, 

центральной канализацией. Территория вокруг здания благоустроена, имеется 

асфальтовое покрытие, отмостки. Дом оборудован лестнично-лифтовым узлом. 
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Общая информация по квартире 

Обследуемая квартира № 2И расположена на 3-ем этаже. 

По данным поэтажного плана от Застройщика и сведениям ЕГРН квартира 

состоит из спальни, прихожей, двух гардеробных, коридора, ванной, гостиной, 

кухни, постирочной и санузла. 

Общая площадь квартиры – 118,1 м2 (без учета летних помещений). Высота 

помещений- 3,36 м. 

В момент обследования в квартире произведена незарегистрированная 

перепланировка. Все существующие стояки отопления, водоснабжения и 

водоотведения находятся в проектном положении. 

Архитектурно-строительные решения 

Переустройство и перепланировка квартиры заключалась в изменении 

конфигурации существующих помещений, не затрагивая несущие конструкции 

здания и состояли из следующих мероприятий: 

1. Демонтаж ненесущих перегородок между помещениями 1 и 2, 2 и 3, 2 

и 4, 4 и 5, 3 и 5, 5 и 6, 6 и 7, 3 и 10, 7 и 10, 8 и 9, 8 и 10, 9 и 10 (по 

плану до перепланировки, см. лист 20); 

2. Устройство ненесущих перегородок между помещениями 1 и 2, 1 и 9, 1 

и 11, 2 и 3, 2 и 11, 3 и 12, 3 и 5, 12 и 5, 5 и 11, 5 и 6, 5 и 7, 6 и 7, 6 и 

8, 7 и 8, 6 и 11, 8 и 9, 8 и 11, 9 и 11, 1 и 10, 9 и 10, в помещении 5 (по 

плану после перепланировки, см. лист 21); 

3. В помещении 1 (по плану после перепланировки, см. лист 21) 

устройство встроенных шкафов 1 б, 1 в; 

4. Между помещениями 1 и 10, 1 и 11, 2 и 11, 3 и 5, 5 и 12, 5 и 11, 5 и 6, 5 

и 7, 8 и 11 (по планам после перепланировки, см. лист 21 проекта) 

установка дверных блоков; 

5. В помещениях 7 и 8 (по плану после перепланировки, см. лист 21) 

декоративная отделка каркасного типа из ГКЛ, из гипсобетонных 

блоков; 

6. В помещении 4 (по плану после перепланировки, см. лист 21) 

установка электрической плиты без увеличения электрической 

мощности на квартиру; 
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7. Установка в помещениях 4, 7, 8 (по плану после перепланировки, см. 

лист 21) нового санитарно – технического оборудования, с подводкой 
труб канализации, холодного и горячего водоснабжения от стояков 

существующих в доме (см. лист 21, 32, 33); 

8. Установка вентиляционных каналов от существующих 

вентиляционных шахт (см. лист 31). 
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Запись руководителя проекта. 

 

 

Техническое заключение соответствует требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других законов, норм, 

правил и стандартов, действующих на территории Российской 

Федерации, исходным данным и обеспечивает безопасность для жизни и 

здоровья людей, эксплуатирующих объект, при соблюдении 

предусмотренных в проекте мероприятий в соответствии с пунктом 4 

части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Инженер                                                   /Федорова Ю.В./ 
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1. Описание существующего здания. 

 

1. Назначение 

существующего здания 

Жилое отдельно стоящее здание. В соответствии 

с Федеральным Законом № 384-ФЗ от 

01.07.2010 «Технический регламент о 

безопасности зданий и сооружений», 

уровень ответственности здания - 

нормальный. 

2. Количество этажей 

(без учета подземных 

этажей) 

Подземных этажей 

11 этажей. 

 

 

3 этажа. 

3.Год постройки, 

надстройки, последнего 

капитального ремонта 

 

2019 год. 

 

 

4. Описание основных 

элементов объекта: 

а) фундаменты 

Не обследовались. 

Гидроизоляция не вскрывалась. 

б) наружные стены -Многослойные – несущие из монолитного 

железобетона с эффективным утеплителем и 

вентилируемым защитным слоем (общая толщина 

стен 600 мм). 

в) внутренние эл-ты 

перегородки 

-Внутренние стены несущие и ненесущие – из 
монолитного железобетона и кирпича толщиной 

400 мм, 380 мм; 

-Перегородки – ненесущие из гипсобетонных 

блоков толщиной 80 мм, 150 мм, из кирпича 

толщиной 120 мм. 

г) междуэтажные 

перекрытия 

Железобетонные монолитные, толщиной 220 мм, с 

опиранием на наружные и внутренние несущие 

пилоны. 

д) межквартирные 

перегородки 

- Комбинированные – железобетонные, кирпичные 

толщиной 400 мм, 380 мм, 120 мм. 

  

е) технические Не обследовались. 
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помещения 

ж) лестницы Монолитные ж/б марши и площадки. 

з) кровля Плоская с внутренним водостоком. 

5. Пространственная 

жесткость здания 

Достаточная. 

 

 

6. Состояние здания по 

наружному виду: 

а) выветривание 

б) состояние перемычек 

в) деформации 

 

 

а) Не выявлено 

б) Удовлетворительное 

в) Не наблюдаются. 

7. Благоустройство 

площадки 

Площадки и отмостки устроены. 

 

8. Балконы, эркеры, 

карнизы и др. 

выступающие элементы 

фасадов 

Лоджии, балконы. 

9. Фасады Фасад вентилируемый навесной. 

 

10. Основы данных 

архивных материалов 

План и экспликация от Застройщика, сведения 

ЕГРН.  

11. Прочие сведения Здание с внутренним водостоком, имеется 

центральное отопление, водоснабжение. 

Также имеется приточно-вытяжная вентиляция. 
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2. Результаты обследования стен (в габаритах квартиры). 

Обследование стен выполнено визуально в выборочном порядке. Ниже 

приводятся результаты обследования: 

 

1. Конструкция наружных и 
внутренних элементов 

- Наружные стены несущие – из монолитного 
железобетона с эффективным утеплителем и 
вентилируемым защитным слоем. Общая 
толщина стен 600 мм; 
- Внутренние несущие – из монолитного 
железобетона толщиной 400 мм, 380 мм; 
- Внутренние ненесущие стены – из кирпича 
толщиной 380 мм; 
-Перегородки - гипсобетонные блоки толщиной 
80 мм, 150 мм, из кирпича толщиной 120 мм. 
 

2. Наружное оформление 
стен (наличие штукатурки, 
облицовка плиткой) 

Фасад вентилируемый навесной из 
керамогранитной плитки. 

3. Материалы стен -Наружных и внутренних стен – железобетон, 
кирпич; 
Ненесущих перегородок-гипсобетонные блоки. 

4. Наличие сырости и 
капиллярной влаги 

Не обнаружено. 

5. Гидроизоляция стен Не вскрывалась. 
6. Отступление от «Правил 
и норм технической 
эксплуатации жилищного 
фонда» 

Отступлений не выявлено. 
 

7. Выводы и рекомендации 
по результатам 
обследования стен 

Стены в габаритах квартиры несущую 
способность не утратили и могут 
эксплуатироваться в дальнейшем. 
В соответствии с СП 13-102-2003 «Правила 

обследования несущих строительных 
конструкций зданий и сооружений» состояние 
несущих стен – исправное. 
Демонтаж перегородок технически возможен.  
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3. Результаты обследования перекрытий 

(в габаритах квартиры). 

Обследование перекрытий выполнено визуально. Ниже приводятся результаты 

обследования перекрытий: 

1. Тип перекрытия. 
Прогоны и балки. Условия 
работы и расчета 
(защемления, жесткость, 
конструкций) 

Железобетонные монолитные, толщиной 220 по 
ГОСТ 9561-2016 с опиранием на наружные и 
внутренние несущие части стен. 
 
Кровля – плоская. 

2. Заполнение Железобетон. 
3. Полы. Материал и 
состояние 

Керамогранитная плитка, паркетная доска, – 
состояние удовлетворительное. 

4. Дефекты перекрытий 
(коррозия металла, 
прогибы, протечки) 

Не выявлено. 

5. Показатели прочности 
материала элементов 
перекрытий и поправочные 
коэффициенты к ним 

Класс бетона можно принять В20. 
Расчетное сопротивление бетона сжатию в 
соответствии с СП 52-101-2003 «Бетонные и 
железобетонные конструкции»: Rсж= 15 МПа. 
Расчетная нагрузка на плиту перекрытия 
толщиной 220 мм равна 600 кг/м2. 

6. Отступления от 
«Правил и норм 
технической 
эксплуатации» 

Отступлений от «Правил и норм технической 
эксплуатации» не выявлено. 

7. Выводы и рекомендации Видимых конструктивных дефектов в местах 
проведения обследования, снижающих 
прочностные характеристики перекрытий над и 
под квартирой, не обнаружено. 
В соответствии с СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-
2001, перекрытия в обследованных габаритах 
находятся в «работоспособном состоянии» и 
могут эксплуатироваться в дальнейшем. 
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4. Результаты обследования инженерных систем 

(в габаритах квартиры). 

Обследование инженерных систем выполнено визуально. Ниже приводятся 

результаты обследования: 

1. Центральное отопление Радиаторы центрального отопления напольные. 
Стояки центрального отопления расположены за 

пределами квартиры. 

2. Горячее, холодное 

водоснабжение 

Стояки холодного водоснабжения – Ду 32 мм. 

Стояки горячего водоснабжения – Ду 32 мм. 
3. Канализация Канализационные стояки – Ду 100 мм. 

4. Вентиляция Раздельная – для кухни и каждого санузла – 
приточно-вытяжная с естественной 

циркуляцией по вент. каналам. 

 

5. Выводы и рекомендации Состояние стояков ХВС и ГВС оценивается как 

удовлетворительное.  

Стояки центрального отопления расположены 

за пределами квартиры.  

Состояние радиаторов центрального отопления 

- удовлетворительное. 

Состояние вентиляционной системы – 
удовлетворительное. 

Дефектов инженерных систем (ржавчины 

протечек) в местах проведения обследования не 

обнаружено. 

Все существующие стояки отопления, 

водоснабжения и водоотведения находятся в 

проектном положении. 
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5. Инженерное оборудование.  

Отопление и вентиляция 

При перепланировке/переустройстве квартиры количество приборов 

отопления не изменилось, изменения тепловой мощности отопления на 

квадратный метр не произошло. 

Вентиляция помещений – естественная осуществляемая путём 

проветривания, а также принудительная через существующую систему 

вентиляционных каналов. В процессе перепланировки вентиляционные короба и 

каналы не затрагивались и сохранены в геометрических габаритах согласно 

проектного положения. 

Водопровод и канализация 

Монтаж внутренних санитарно-технических систем произведен в 

соответствии с требованиями: СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и 

канализация зданий», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. 

Отраслевые типовые инструкции по охране труда», СНиП 3.01.04-87, 

стандартов, технических условий и инструкций заводов изготовителей. 

Система водоснабжения выполнена тупиковой, прокладка скрытого типа с 

возможностью доступа. В квартире предусмотрена система первичного 

пожаротушения в соответствии с п.7.4.5 СП 54.13330.2016 «Здания жилые 

многоквартирные». 

Санитарно-техническое переустройство квартиры произведено без 

изменения проектного положения существующих стояков канализации, 

холодного и горячего водоснабжения. 

Канализация хозяйственно-бытовая со сбросом сточных вод в 

существующие стояки. Трубопроводы канализации проложены из труб  

d=50/100 мм по ГОСТ 22689.1-89. Прокладка канализации к санитарно-

техническим приборам осуществлена согласно СП 30.13330.2016 «Внутренний 

водопровод и канализация зданий», от точки врезки в стояк с повышением по 

уклону 0,02° для труб ф100 мм и ∠=0,03° для труб ф50 мм сторону санитарно-

технических приборов. Прямые углы скруглены с помощью 2-ух отводов 50, 
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100ф/45°. Канализационные и водопроводные трубы проложены вдоль стен и 

зашиты в короба из несгораемых материалов. Доступ к трубам обеспечен при 

помощи декоративных съемных панелей. Трубопроводы в местах пересечения со 

стенами заключены в гильзы, обеспечивающие свободное движение труб. 

Электрооборудование 

Суммарная потребляемая мощность (кВт) электроприборами не превышает 

установленную на квартиру мощность в размере 14 кВт. Система 

электрооборудования санузла обеспечивает электробезопасность. 

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, не 

находящиеся под напряжением, занулены нулевым защитным проводником РЕ 

(см. ПУЭ п.7.1.68). 

Все оборудование: щиты, распаечные коробки, кабели промаркированы (ПУЭ 

п.4.1.3, 3.1.7,3.4.9; п.3.104-3.106 СП 76.13330.2016). 

Монтаж сетей эл. освещения и эл. оборудования выполнен в соответствии 

с гл.2.1; 7.1 ПУЭ. 

Электропроводки, выполненные в трубах, коробах, которые проходят 

через элементы конструкций здания, имеют внутреннее уплотнение, 

обеспечивающее ту же огнестойкость, что и соответствующие элементы 

конструкций здания. Равным образом они загерметизированы снаружи (ГОСТ Р 

50571.5.52-2011). 

Противопожарные мероприятия  

Квартира оборудована первичными средствами пожаротушения. 

Направление открывания дверей выполнено в соответствии с 

Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

Согласно СНиП 31-01-2003 п. 7.3.3 помещения (кроме санузлов, ванных 

комнат, душевых, постирочных, саун) оборудованы автономными дымовыми 

пожарными извещателями марки ИП 212-45, ИП 101-1А-А3 и ИПР 513-3М, 

соответствующими требованиям НПБ 110-03. 

Внутренние электрические сети оборудованы устройствами защитного 

отключения (УЗО) согласно ПУЭ (п. 7.3.5 СП 54.13330.2016). 
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6. Общие выводы. 

В результате проведенного в выборочном порядке инженерного 

обследования квартиры № 2И, расположенной по адресу: г. Москва, ул. Усачева, 

дом 11, проведенных перепланировки и переустройства можно сделать следующие 

выводы: 

1. Наружные и внутренние стены квартиры, согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 

31937-2011, находятся в «работоспособном состоянии». Дефектов, влияющих на 

несущую способность и эксплуатационные качества стен, не выявлено. 

2. Видимых конструктивных дефектов в местах проведения обследования, 

снижающих прочностные характеристики перекрытий над и под квартирой не 

обнаружено. Согласно СП 13-102-2003 и ГОСТ 31937-2011 перекрытия находятся в 

«работоспособном состоянии» и могут эксплуатироваться в дальнейшем. 

Несущая способность оценивается в 600 кг/м2. 

3. Перегородки квартиры находятся в удовлетворительном состоянии. 

4. Существующие инженерные системы квартиры находятся в 

удовлетворительном состоянии. Дефектов инженерных систем обследованием не 

обнаружено. 

5. Устройство санузлов - выполнено, с устройством гидроизоляции в 

соответствии с проектным решением, с соблюдением существующих требований: 

СП 54.13330.2016 «Здания жилые многоквартирные», СП 29.13330.2011 «Полы», СП 

71.13330.2016 «Изоляционные и отделочные материалы». 

6. Установка нового санитарно-технического оборудования - выполнена, с 

соблюдением существующих требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые 

многоквартирные», СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические 

системы зданий», СП 40-101-96 «Проектирование и монтаж трубопроводов из 

полипропилена», СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений». 

7. Системы отопления, вентиляции и инженерные сети (водоснабжение, 

отопление и канализация) сохранены согласно требованиям: 

СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха», 

СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»,       

СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий». 
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На основании проведенного обследования ООО«МВК-СЕРВИСПРОЕКТ» 

считает возможным перепланировку и переустройство квартиры № 2И, 

расположенной по адресу: г. Москва, ул. Усачева, дом 11, безопасной и не 

влияющей на несущую способность конструктивных элементов здания, т.к. 

выполнена с соблюдением требований: СП 54.13330.2016 «Здания жилые 

многоквартирные»; Постановлением Правительства Москвы №508-ПП от 25 

октября 2011г «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и 

нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах (в ред. 

Постановления Правительства Москвы от 14.02.2017г № 1104-ПП)»; МГСН 3.01-01 

«Жилые здания»; ФЗ №188 от 29.12.2004г «Жилищный кодекс Российской 

Федерации»; СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия»; СП 29.13330.2011 «Полы», 

СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Строительные 

работы производились аттестованными и квалифицированными специалистами по 

проекту производства работ с соблюдением правил техники безопасности. 
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Ведомость чертежей основного
комплекта.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

Лист НаименованиеНаименование

План полов помещений после перепланировки.

1

План после перепланировки.  Экспликация помещений после перепланировки.

Экспликация полов помещений после перепланировки.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

План до перепланировки. Экспликация помещений по планам до перепланировки.

План монтажных работ.

Примечание

Схема размещения объекта.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта.

 Схема гидроизоляции пола в помещениях с мокрым режимом после перепланировки.

14

План помещений с расстановкой инженерного оборудования.

План демонтажных работ.

Аксонометрическая схема систем водоснабжения. Аксонометрическая
схема системы канализации.

Схема устройства каркасных перегородок. Общий вид.

Схема устройства каркасных перегородок. Узлы.

План систем вентиляции после перепланировки.

15

План систем водоснабжения и канализации после перепланировки.

Изменение 2

Изм. 1 02.06.211

Изменение 2

Изменение 2

Изменение 2

Изменение 2

Изменение 2

Изменение 2

Изменение 2

Изм. 2 24.09.211
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Схема размещения объекта
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План до перепланировки. М 1:100

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

- Вход в помещение;

№

Условные обозначения

-Номера помещений по планам до перепланировки.

-Наружные стены многослойные с несущей
частью из железобетона общей толщиной 600 мм;

-Внутренние стены несущие из железобетона и
ненесущие из кирпича толщиной 400 мм, 380 мм;

План до перепланировки. Экспликация
помещений по планам до перепланировки.

А

Б

3
5

9
0

10
6

10

14
2

0
0

В

1 32

91701345

10515

11

8

9

10

1

2

456

7

3

кв. 2И

Экспликация помещений по планам до перепланировки.

3

Характеристики
комнат и помещений

2

4

5 гардеробная

прихожая 5,5

6

ванная

гардеробная
3

7

коридор

спальня

кухня
гостиная

Этаж
  NN

комнат

Итого по квартире:

8

Площадь
всего, м2

Площадь
основ., м2

Площадь
вспом., м2

1

5,5

7,4

6,3

9,0

32,4

27,1

118,1

Площадь
помещ. вспом.
испол., м2

Помещение № 2И. Тип: Жилое

постирочная9 4,2

санузел10 4,3

лоджия11 3,9

16,4

3,9

32,4

16,4

48,8 69,3

5,5

5,5

7,4

6,3

9,0

27,1

4,2

4,3

- Перегородки ненесущие из гипсобетонных блоков
толщиной 80 мм, из кирпича толщиной 120 мм;
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План демонтажных работ. М 1:100

План демонтажных работ.

А

Б

3
5
9
0

1
0
6
1
0

1
4
2
0
0

В

1 32

91701345

10515

11

8

9

10

1

2

456

7

3

кв. 2И

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

- Вход в помещение;

№

Условные обозначения

-Номера помещений по планам до перепланировки;

-Демонтируемые перегородки
ненесущие из гипсобетонных блоков
толщиной 80 мм;

Перекрытие:
Железобетонные монолитные,
опирающиеся на несущие
пилоны, толщиной 220мм

-Напольные приборы отопления.

Ввод отопления.
Стояки отопления
расположены за
пределами квартиры

Вентиляционная
шахта кухни

Вентиляционная
шахта санузла

Вентиляционная
шахта санузла

Стояк
канализации

Стояк Х/В

Стояк Г/В

Стояк
канализации

Стояк Г/В

Стояк Х/В

-Наружные стены многослойные с несущей
частью из железобетона общей толщиной 600 мм;

-Внутренние стены несущие из железобетона и
ненесущие из кирпича толщиной 400 мм, 380 мм;

- Перегородки ненесущие из гипсобетонных блоков
толщиной 80 мм, из кирпича толщиной 120 мм;



А

Б

35
90

10
61

0
14

20
0

В

1 32

91701345
10515

5

7

8

9

11

1

2

3

1в
10

1б

6

1а

кв. 2И
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План монтажных работ. М 1:100

План монтажных работ.

- Вход в помещение;

№

Условные обозначения

-Номера помещений по планам после

перепланировки;

- Устанавливаемое сантех.
оборудование (душевая кабина,
ванна, унитаз, раковина);

 -Устанавливаемая электроплита;

Перекрытие:
Железобетонные монолитные,
опирающиеся на несущие
пилоны, толщиной 220мм

Ввод отопления.
Стояки отопления
расположены за
пределами квартиры

-Монтируемые перегородки ненесущие
каркасного типа из ГКЛ толщиной 150 мм;
-Устанавливаемые дверные блоки;

-Напольные приборы отопления.

Вентиляционная
шахта кухни

Вентиляционная
шахта санузла

Вентиляционная
шахта санузла

Стояк
канализации

Стояк Х/В

Стояк Г/В

Стояк
канализации

Стояк Г/В

Стояк Х/В

Декоративная
отделка

Декоративная
отделка

-Наружные стены многослойные с несущей
частью из железобетона общей толщиной 600 мм;

-Внутренние стены несущие из железобетона и
ненесущие из кирпича толщиной 400 мм, 380 мм,
250;
- Перегородки ненесущие из кирпича
толщиной 120 мм;

12

19
20

Примечание:
Квартира расположена над нежилым помещением. Перепланировка не ухудшает условия эксплуатации
помещений снизу.
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

Изм. 1 02.06.211

4

Изм. 2 24.09.211
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План после перепланировки. М 1:100

План после перепланировки.
Экспликация помещений по планам после

перепланировки.

А

Б

35
90

10
61

0
14

20
0

В

1 32

91701345

10515

5

7

8

9

11

1

2

3

1в
10

1б

6

1а

- Вход в помещение;

№

Условные обозначения

-Номера помещений по планам после

перепланировки;

- Сантех. оборудование (душевая кабина,
ванна, унитаз, раковина).

 -Электроплита;

кв. 2И

Экспликация помещений по планам после перепланировки.

3

Характеристики
комнат и помещений

2

4
5

жилая изолированная 14,9

6

шкаф встроенный

лоджия

3

7

шкаф встроенный

коридор
кухня

Этаж
  NN
комнат

Итого по квартире:

8

Площадь
всего, м2

Площадь
основ., м2

Площадь
вспом., м2

1

0,2

16,1
0,2

14,4
10,9

113,9

Площадь
помещ. вспом.
испол., м2

Помещение № 2И. Тип: Жилое

гардеробная

9

3,3
санузел совмещенный

10

2,7
санузел совмещенный

11

гардеробная
коридор

16,2

1,847,2 66,7

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно. Площади помещений
уточняются при обмерах БТИ. Окончательные характеристики комнат и помещений, и их площади
уточняются по результатам обмеров БТИ.

1а
1б
1в

жилая изолированная
кабинет

коридор

6,8
4,2
0,2
5,4

1,8
14,9

16,1
16,2

0,2
0,2

14,4
10,9
3,3
2,7
6,8
4,2
0,2
5,4

- Перегородки ненесущие каркасного типа из ГКЛ
толщиной 80 мм, 150 мм, из кирпича толщиной 120 мм;

-Наружные стены многослойные с несущей
частью из железобетона общей толщиной 600 мм;

-Внутренние стены несущие из железобетона и
ненесущие из кирпича толщиной 400 мм, 380 мм,
250;

Изм. 1 02.06.211

12

4

12 коридор 18,4 18,4

Изм. 2 24.09.211



составом за 2 раза
Произвести окраску потолка водостойким
Существующая перекрытие 

Мастика тиоколовая АМ - 05

Схема гидроизоляции пола в помещениях
с мокрым режимом после перепланировки.

7
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                               21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева , д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21.

Стадия Лист Листов

15ТЗ

При устройстве уборной:
- обратить особое внимание на гидроизоляцию пола;
- завести гидроизоляцию на стены на высоту 300 мм;
- произвести обмазку потолка водостойким составом за 2 раза;
- предусмотреть устройство борта высотой 20 мм для предотвращения
  затопления смежных помещений (допускается выполнить перепад в уровне полов).

Данный лист рассматривать совместно с листами 24 проекта.
Схема гидроизоляции пола является схематичной и может отличаться по масштабу и размерам от
планов помещения и размеров указанных в схеме и на экспликации полов.

Борт

Гидроизоляцию завести на стены на высоту 300 мм

Борт

Гидроизоляцию завести на стены на высоту 300 мм

Керамогранитная плитка на цементно-песчаном растворе
15 мм
Армированная цементно-песчанная стяжка М300, 30 мм
Гидроизоляция - Knauf Флэхендихт, 5 мм
Цементно-песчаная стяжка М300,  20 мм
Звукопоглощающие плиты "Шуманет-100Комби", 5 мм
Существующее перекрытие

Схема гидроизоляции пола в помещениях с мокрым
режимом после перепланировки.



ТЗ

Формат A3

Заказчик: Собственник помещения                                                21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21

Стадия Лист Листов
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План покрытий полов после перепланировки. М 1:100

План покрытий полов после
перепланировки.

- Керамогранитная плитка  
 (Тип пола - Т2);с гидроизоляцией

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

- Паркетная доска (Тип пола - Т1); - Вход в помещение;

Условные обозначения

- Керамогранитная плитка  (Тип пола - Т3);

Номер помещения

Тип пола
Т1
1

24

А

Б

35
90

10
61

0
14

20
0

В

1 32

91701345

10515

1а

кв. 2И

4
Т3

3
Т1 5

Т3

2
Т1

6
Т1 7

Т2

11
Т1

1
Т1

10
Т1

1в
Т1

9
Т1

1б
Т1

8
Т2

12
Т1

Изм. 1 02.06.211

4
Т3

12
Т3

Изм. 2 24.09.211



Экспликация полов после перепланировки.

Экспликация полов после
перепланировки.

9
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                               21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева , д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21.

Стадия Лист Листов

15ТЗ

Номер
помещения

1, 2, 3, 4, 6,
9, 10, 11, 1б,

1в, 12

Тип
пола

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м2

9,5

Т3

Номер
помещения

4, 5, 12

Тип
пола

Т2

Схема пола
или тип

пола по серии

Данные элементов пола
(наименование, толщина,

основание и др.), мм
Площадь, м2

28,2

М300                                                             -30 мм
2. Армированная цементо-песчаная стяжка

6. Существующее перекрытие

3. Гидроизоляция - Knauf Флэхендихт  -5 мм
4. Цементно-песчаная стяжка М300    -20 мм

1. Керамогранитная плитка на1. Керамогранитная плитка на
полимерцементном растворе -15 мм

5. Звукопоглощающие плиты
"Шуманет-100Комби"                                 -5 мм

Т1 76,2

7, 8

М300, 55 мм

6. Существующее перекрытие

2. Армированная цементо-песчаная стяжка

6. Существующее перекрытие

1.1.

5. Звукопоглощающие плиты
"Шуманет-100Комби", 5 мм

Керамическая плитка на
цементно-песчаном растворе, 15 мм

20 мм

1. Инженерная доска с клеевым слоем, 15 мм

4. Существующее перекрытие

3. Звукопоглощающие плиты "Шумостоп-С2",
2. Цементно-песчаная стяжка, 40 мм

Изм. 1 02.06.211

Изм. 2 24.09.211



10

26

Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                               21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева , д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21.

Стадия Лист Листов

15ТЗ

Устройство каркасных перегородок из ГКЛ.

Устройство каркасных
перегородок из ГКЛ.

Общий вид.

Общий вид.

6
0

0

6
0

0

3
0

0

150

150
3

0
0

600 600 600

<120

Винты ПТ-Д-
-ОС-4.2-25-20

ГКЛ

Профиль
ПС 100*40

Уровень основания

Верх перекрытия

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Профиль
ПС 100*40

  Профиль ПС

     Стык
профиля ПС

Винт ШП-В-ДС-
   -4.2-15-15

1 1

1200 1200

1-1
УЗЕЛ 4

УЗЕЛ 2

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 3

600
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Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                               21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева , д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21.

Стадия Лист Листов

15ТЗ

Примечания:
1. Конструкция перегородок выполняется из металлического каркаса стоечного типа, обшитого
гипсокартонными листами ГКЛ, толщиной 14 мм.
2. Для повышения звукоизоляционных характеристик при необходимости обшивку выполнить
двухслойной с ведением звукоизоляционного заполнения (прошивные минераловатные маты по ГОСТ
21880-76).

Устройство каркасных
перегородок из ГКЛ.

Узлы.

Устройство каркасных перегородок из ГКЛ.
Узлы.

10

УЗЕЛ 2

УЗЕЛ 1

УЗЕЛ 3

Профиль ПС

УЗЕЛ 4

100*50ПС

Профиль ПС
ПС100*50

 Просечка
с отгибом

 Просечка
с отгибом

Резиновый уплотнитель

Низ перекрытия

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Уровень основания

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Профиль ПС
ПС100*40

Стена

Штукатурка

Буртик ПБ7

Герметик
Шпаклевка

Винт ПТ-Д-ОС
  4.2-25-26

Профиль
ПС 100*50

2
8

..
.1

5
0

14
14

Уровень основания

400...600 <100 <100

   Дюбель-гвоздь
L>30 шаг 400...600

Стык профиля ПН
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Формат A3

Заказчик: Собственник помещения                                                21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21

Стадия Лист Листов

1512

28

План помещений с расстановкой инженерного оборудования. М100

А

Б

35
90

10
61

0
14

20
0

В

1 32

91701345

10515

5

7

8

9

11

1

2

3

1в

10

1б

6

1а

кв. 2И

Стояк
канализации

Стояк Х/В

Стояк Г/В

Стояк
канализации

Стояк Х/В

Стояк Г/В

Вентиляционная
шахта кухни

Вентиляционная
шахта санузла

Напольный прибор
отопления

Напольный прибор
отопления

Напольный прибор
отопления

Напольный прибор
отопления

Напольный прибор
отопления

Ввод отопления.
Стояки отопления
расположены за
пределами квартиры

План помещений с расстановкой
инженерного оборудования.

Условные обозначения

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по планам после
перепланировки;

- Стояки канализации, холодного
водоснабжения, горячего водоснабжения;

 -Существующие вентиляционные шахты;

 -Вентрешетка, диффузор.

-Напольные приборы отопления.

- Сантех. оборудование (душевая кабина,
ванна, унитаз, раковина).

 -Электроплита;

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

Изм. 1 02.06.211

12

4

Изм. 2 24.09.211
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Формат A3

Заказчик: Собственник помещения                                                21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21

Стадия Лист Листов

1513

29

План систем вентиляции после перепланировки. М100

План систем вентиляции после
перепланировки.

А

Б
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 -Существующие вентиляционные шахты;

Условные обозначения

 -Вентрешетка, диффузор;

- Вход в помещение;

№ -Номера помещений по планам после перепланировки;

 -Вентиляционный канал.

Вентиляционная
шахта кухни

Вентиляционная
шахта санузла

Вентиляционная
решетка кухни

Вентиляционная
решетка санузла

Вентиляционная
решетка санузла

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

Вентиляционный
канал кухни

Вентиляционная
шахта санузла

Вентиляционный
канал санузла

Вентиляционный
канал санузла

Изм. 1 02.06.211

12

4

Изм. 2 24.09.211
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Заказчик: Собственник помещения                                                21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21

Стадия Лист Листов

1514

30

План систем водоснабжения
и канализации после перепланировки.

Примечание:
Размеры и обозначения координационных осей здания приняты условно.

Условные обозначения

-Разводка горячего водоснабжения d = 32 мм;

-Разводка холодного водоснабжения d = 32 мм;

-Разводка канализации d = 50 мм;
-Разводка канализации d = 100 мм.

- Стояки К, Х/В, Г/В;

- Сантех. оборудование (душевая кабина,
ванна, унитаз, раковина).

А

Б

35
90

10
61

0
14

20
0

В

1 32

91701345
10515

5

7

8

9

11

1

2

3

1в
10

1б

6

1а

кв. 2И

Стояк канализации
d=100 мм

Стояк холодного
водоснабжения d=32 мм

Стояк горячего
водоснабжения d=32 мм

Стояк канализации
d=100 мм

Стояк горячего
водоснабжения d=32 мм

Стояк холодного
водоснабжения d=32 мм

План систем водоснабжения и канализации после перепланировки. М1:100

Изм. 1 02.06.211

12

4

Изм. 2 24.09.211



Аксонометрическая схема систем водоснабжения.

Аксонометрическая схема систем
водоснабжения. Аксонометрическая

схема системы канализации.

15

31

Формат A4

Заказчик: Собственник помещения                                               21/42-ТЗК

Техническое заключение о допустимости и
безопасности ранее проведенных работ по

переустройству/перепланировке помещений

Адрес: г. Москва, ул. Усачева , д. 11, кв. 2И.

ООО "МВК-СЕРВИСПРОЕКТ"

Кол.учИзм. Лист №док. Подп. Дата

Инженер Федорова Ю.В. 02.03.21.

Стадия Лист Листов

15ТЗ

Аксонометрическая схема системы кананизации.

Примечание:
Данный лист смотреть совместно с листом 32 проекта.
1. Существующие инженерные сети водоснабжения и канализации остаются без изменения за
исключением местных подводок к вновь устанавливаемому сантехоборудованию. Запрещается
переносить стояки.
2. Канализационные трубы запроектированы диаметрами 50 мм, 100 мм с уклоном i=0,02 (к унитазам),
i=0,03 (к раковинам, ванной) согласно п.5.5 СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".
3. Трубы горячего и холодного водоснабжения запроектированы диаметром 32 мм.
4. Установить на вводах ХГВ водосчетчики (Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ, ст.13).
5. Водомерные узлы и арматура условно не показаны.

Ст. Т3Ø32

Ст. В1Ø32
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УТВЕРЖДЕНА 

приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому  
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. N 86 

 

ВЫПИСКА ИЗ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

«25» декабря 2020 г. №0000000000000000000003969 

Ассоциация проектировщиков саморегулируемая организация «Объединение проектных организаций 
«ЭкспертПроект» 

(Ассоциация СРО «ЭкспертПроект») 

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации 

107078, г. Москва, пер. Орликов, д. 4, этаж 2, помещение 1, комната 7., http://сропроект.рф, sro299@mail.ru 

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций  

СРО-П-182-02042013 

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «МВК-СервисПроект» 

 

Наименование Сведения 

1. Сведения о члене саморегулируемой организации: 

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование 
юридического лица или фамилия, имя, (в случае, если имеется) отчество 
индивидуального предпринимателя 

Общество с ограниченной ответственностью «МВК-

СервисПроект» (ООО «МВК-СервисПроект») 

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7703463118 

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или 
основной государственный регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП) 

1187746697808 

1.4. Адрес места нахождения юридического лица 
123112, г. Москва, ул. Тестовская, д. 8, помещ. I, ком. 

507 

1.5. Место фактического осуществления деятельности (только для 
индивидуального предпринимателя) 

--- 

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в саморегулируемой организации: 

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов саморегулируемой 
организации 

1206 

2.2. Дата регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации 
(число, месяц, год) 

15 октября 2019 г. 

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации 

15 октября 2019 г., №614 

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год) 

15 октября 2019 г. 

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой организации 
(число, месяц, год) 

--- 

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой организации --- 

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ: 

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания, осуществлять 
подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального 
строительства по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса (нужное выделить): 



 

 

Наименование Сведения 

в отношении объектов капитального 
строительства (кроме особо 

опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии) 

в отношении особо опасных, 
технически сложных и уникальных 

объектов капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии) 

в отношении объектов 
использования атомной энергии 

15 октября 2019 г. --- --- 

 
 

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен 
взнос в компенсационный фонд возмещения вреда (нужное выделить): 

а) первый Есть  стоимость работ по договору не превышает 25 000 000 рублей 

б) второй ---  стоимость работ по договору не превышает 50 000 000 рублей 

в) третий ---  стоимость работ по договору не превышает 300 000 000 рублей 

г) четвертый ---  стоимость работ по договору составляет 300 000 000 рублей и более 

д) пятый --- --- 

е) простой --- --- 

   
 

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на 
выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, и 
предельному размеру обязательств по таким договорам, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств (нужное выделить): 

а) первый ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 25 000 000 

рублей 

б) второй ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 50 000 000 

рублей 

в) третий ---  предельный размер обязательств по договорам не превышает 300 000 000 

рублей 

г) четвертый ---  предельный размер обязательств по договорам составляет 300 000 000 рублей 
и более 

д) пятый --- --- 

   
 

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку проектной документации, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства: 

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения работ (число, 
месяц, год) 

--- 

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения работ --- 

 

Генеральный директор    М.Ф. Гамов 

  (подпись)   

М.П. 
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